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貸付区画内の専用設備（冷水・温水・ドレン配管＋ファンコイルユニット本体（計装設備共）は全て撤去

■系統凡例

-ＳＡ- 給気ダクト 亜鉛鉄板

-ＲＡ- 還気ダクト 亜鉛鉄板

-ＥＡ- 排気ダクト 亜鉛鉄板

-ＳＭ- 排煙ダクト 亜鉛鉄板

-ＫＯＡ- 厨房給気ダクト 亜鉛鉄板

-ＫＥＡ- 厨房排気ダクト
耐火ダクト・
亜鉛鉄板

-Ｄ- 空調ドレン管
結露防止付・
硬質塩ビ管 ※1

※1：上階ドレン管は排水用硬質塩ビライニング鋼管です。

-Ｃ-　-ＣＨ-
-Ｈ-　-ＨＲ- 冷水管・温水管

配管用炭素鋼鋼管

：耐火ダクトを示す

（白）

ダクト工事図　1：50(A3)


